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RAPPORTO DI PROVA
MD_DG_167_r02 06/03/2010 Ne: 930/PTMZ2_A
*Sodio {Na)(Rapparti ISTISAN 2007/31 Met 26,20 ma# - 0.1 mg/l 200 ma/l
ISS.C38.038.rev00)
*Antimonio (Sb) {UNI EN IS0 17254-2:2005) o - 1 pgll 5,0 pgfl
*Arsenico {As) (UNIEN IS0 17284-2:2005) LD - 1 ug/l 10 pgff
*Boro (B} (UNI EN IS0 $7294-2:2005) 0,082 mgfl - 0.002 mg/ 1,0 mg/i
*Bario {Ba) {UNJ EN 150 17294-2:2005} 157 pgfl " 2 pgfl
“Mercurio (Hg) (EPA 6020 A 2007) iLD - 0,1 pgh Tugil
*Vanadio (V) (UNi EN 180 17284.2:2005) ILD - 1 paglt 50 pgil
* Selenio (Se) (UN! EN 190 17294-2:2005) LB - 1 pall 10 pa/l
* Berillio (Be) {UNI EN 1S0 17294-2:2005) Lo - 1 pglfl
*Cabelto (Ca) UNI EN 150 17294.2:2005) ILD - 1 ug/l
“Fluoruri Rapporti FSTISAN 2007/31 pag 115 Met 0,23 mg/l - 0,05 mglt 1,50 mgfi
1S5.CBB.037 (esclusn p.lo 4)
" Potassio (K) (Rapporti ISTISAN 2007/31 Met 1,7 mali - 0,05 mg/l
1S5.CB8.038.rev0i0}
* Calcio (Ca} (Rapporti iISTISAN 2007/31 Met 87,5 myil - 0.4mgf
IS5 CBBE.038.rev0Q)
~Magnesio (Mg} (Rapporti ISTISAN 2007/31 Mat 13,40 mg/l - 0,2mal
1SS CBR.03B.revio)
*Cloroformio (Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CAA 036.rev00) 0,9 pgil - 0,5 pgft
*Bromofarmio (Rapporti ISTISAN 07/31 IS3CAA038.revD0} 3,0 pgh - 0,5 pa/l
*Dibromoclarometanc (Rapporti ISTISAN 07731 3,8 pg/l - 0,5 yg/l
ISS.CAA.GIG.revld)
*Diclorobromometano (Rapporti ISTISAN 07/31 1,8 pg/l - 0,5 pght
1SS.CAA.036.7ev00}
*Trialometani-Tot ale 9,3 pgll - - 30 pgfl
*1,1-2,2 Tetracloroetilene (Rapporti ISTISAN 07/31 o - 0,5 pgA
iSS.CAA.036.revao)
*1,1,2 Trictoroetilene {Rapporti ISTISAN 07131 LD - 0,5 pgll
ISS.CAA_036.revo0)
*Tetracloreetilene + Tricloroetilene ILD - u 10 pgfl
* 1,11 Tricloreetanc {Rapporti ISTISAN 07/31 LD - G,1 pgd
iS5.CAA.036.rev00)
“Carbonio Telracloruro {Rapporti ISTSAN 07/31 o - 0,5 pasl
ISSCAA.036.rev00)
*Smazina (Rapporti ISTISAN 07/31 ISSCAC.015.rev00) ILD - 0,03 pg/l 0,10 pgfi
*Atrazina (Rapporti ISTISAN 07/31 1S3 CAC.015.rev0D) o - 0,03 pgfl 0,10 pgfl
*Propazina (Rapporti ISTISAN 07/31 ISSCAC.015.rev00) ILD - 0,03 pai 0,10 pg/l
*Mafathion {Rapporti ISTISAN 07/31 ISSCAC.015.rev00) LB - 0,03 pgil 0.10 pg/l
* Parathion {Rapporti ISTISAN 07/31 ISSCAC015,rev00)} o - 0,03 pg/l 0,10 pgh
“Trifturalin (Rapporti ISTISAN 07/31 1ISSCAC.015.rev0G) ILD - 0,03 pg/l 0,10 pgft
*Cicloato (Rapporti ISTISAN 07731 ISSCAC.015.rev00) ILD - 0,03 pg# 0,10 pgll
*Alrazina Desetil (Rapporti ISTISAN 07/31 ISSCAC.C15.rev00} 1D - 0,03 pafl 0,10 pgll
*Terbutilazina - Desetil (Rapporti ISTISAN 07/31 Lo - 0,03 pg!l 0,10 pg/l
ISSCAC.015.rev00)
*Terbutilazina (Rapporti ISTISAN 07/31 ISSCAC.O15.rev0d) .o - 0,03 pgfl 0,10 ug/l
*Diazinen (Rapporti ISTISAN 07131 ISSCAC.015.rev00} ito - 0,03 pgit 0,10 pg/l
"Pendimetalin (Repporti ISTISAN 07/31 IS3CAC.015.rev00) LD - 0,03 pgfl 0,10 pg/l

Peri metodi chimici lTncenezza estesa indicata € espressa come incertezza lipo composta molliplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale
intarvallo & del 95%.
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